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2 UNIFIX Schachtsystem: Beschreibung

Das System …

UNIFIX ist nach dem allgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeugnis P-MPA-E-97-030 ein Schacht mit Feuer-
widerstandsdauer von 90 Minuten. Die Abgase
werden in der Abgasleitung aus PPs (Polypropylen,
schwerentflammbar) geführt. Die Abgasleitung ist
allgemein bauaufsichtlich zugelassen unter der
Zulassungsnummer Z-7.2-1104. Überdruck-Abgas-
leitungen aus PPs werden bis Ø110 mm in UNIFIX
geführt. Die Perfektion des Systems liegt in der
Zusammenführung von zwei hervorragenden
Materialien. Der UNIFIX-Schacht aus Porenbeton
ummantelt das Rohr und dient dem Feuerwider-
standsschutz. Der Ringspalt zwischen Kunststoff-
abgasleitung und Schacht hinterlüftet das System.
Je nach Betriebsweise der Feuerstätte wird im Ring-
spalt Luft für die Verbrennung angesaugt oder
Raumluft parallel zur Abgasrichtung abgeführt.

Der Einsatzort …

UNIFIX kann unabhängig von Gebäudeklassifizie-
rungen sowohl in Gebäuden geringer als auch
mittlerer Höhe eingesetzt werden. Für länder-
spezifische Abstimmungen steht Ihnen der/die
zuständige Bezirksschornsteinfegermeister/in zur
Verfügung. UNIFIX ist bis zu einer Länge von 30
Metern einsetzbar.

Der „Heizkessel“ …

UNIFIX steht idealerweise in Verbindung mit Brenn-
wertfeuerstätten. Die Einleitung von Abgastempera-
turen bis maximal 120°C ist gestattet. Sowohl öl-
als auch gasbetriebene Wärmeerzeuger dürfen
angeschlossen werden. Die Abgase können sowohl
mit Überdruck als auch Unterdruck über Dach
geführt werden. Für die raumluftunabhängige
Betriebsweise der Feuerstätte ist das System speziell
konzipiert. Somit kann auf separate Lüftungsöff-
nungen, Schlitze in Türen oder gar Absicherungen
zu konkurrierenden Abluftgebläsen (Wäsche-
trockner, Dunstabzugshaube ...) verzichtet werden.
Die angesaugte Verbrennungsluft wird vorge-
wärmt, die Kondensation verstärkt und somit der
Wirkungsgrad der Anlage enorm erhöht.

Das Deckenanschlusselement …

Das patentierte Deckenanschlusselement erleich-
tert Aufbau und Betrieb des UNIFIX-Systems in
besonderem Maße. 

Der Anschluss von der Feuerstätte zum Schacht
lässt sich in der Höhe variieren. In waagerechter
Richtung ist der Anschluss durch die runde Form
stufenlos frei zu bestimmen. Damit kann der
Anschluss genau in der Flucht der Verbindungs-
leitung montiert werden. Aufwendige, kostenin-
tensive Bögen und Verschleifungen entfallen.

Das Deckenanschlusselement verfügt über zwei
Revisionsöffnungen. Der Schornsteinfeger kann
den äußeren Ringspalt überprüfen, indem er den
Zuluftdeckel einfach abzieht. Der innere Revisions-
deckel ermöglicht die Prüfung der abgasführen-
den Kunststoffleitung. Der Kondensatablaufstutzen
entwässert die Revisionsöffnung vor dem Auf-
schrauben des abgasführenden Revisionsdeckels.
Damit können alle Prüfungen vom Aufstellraum der
Feuerstätte aus durchgeführt werden. Zusätzliche
Reinigungsöffnungen, Dachausstiege, Trittroste,
Standflächen und dergleichen können entfallen.

Die Dachdurchführung …

Mit der koaxialen Dachdurchführung kann die
Mündung schnell hergestellt und in die Dach-
fläche eingedichtet werden. Die Universal-Schräg-
dachpfanne dichtet Dächer zwischen 25°–45°
(weitere Dachneigungen auf Anfrage) Dachnei-
gung ab. Aufwendige Einfassungsarbeiten, Gerü-
staufbau und Kräne entfallen. Die Dachhaut ist
schnell wieder geschlossen, was gerade bei
schlechtem Wetter vorteilhaft ist.

Beschreibung
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3UNIFIX Schachtsystem: Hinweise zur Planung

Hinweise zur Planung

Bestimmung für die Ausführung

Für die Ausführung und die Montage gelten DIN
V18160-1, die bauaufsichtlichen Vorschriften der
Länder, das Prüfzeugnis P-MPA-E-97-030 sowie der
Zulassungsbescheid Z-7.2-1104. Vor dem Einbau von
UNIFIX ist das Bauvorhaben mit dem/der zuständi-
gen Bezirksschornsteinfegermeister/in abzustimmen. 

Grundsätzlich sind die gelieferten Originalbau-
teile zu verwenden. Die folgenden Montage-
hinweise und Vorschriften sind zu beachten.

Höhen über Dach

Die Angaben der Feuerungsverordnungen ent-
sprechender Bundesländer (LFeuVo) sowie die
TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen)
sind hier besonders zu beachten. In der Regel
reicht bei raumluftunabhängig betriebenen Feu-
erstätten bis 50 kW Leistung ein Abstand zur
Dachfläche von 40 cm. Bei raumluftabhängiger
Betriebsweise ist 1 m zur Dachfläche einzuhalten
oder die Führung über First mindestens 40 cm.

Abstände zu Öffnungen von Räumen und Dach-
aufbauten sind gemäß o. g.  Vorschriften einzu-
halten. In der Regel müssen Fenster im Umkreis
von 1,5 m um 1,0 m überragt werden.

Feuerungstechnische Bemessung

Für die Bemessung gilt DIN EN 13384. Die maxima-
le Nennwärmeleistung hängt von der Bauweise 
der Brennwertfeuerstätte ab sowie von dem zur
Verfügung stehenden Förderdruck. 

In der Regel können marktübliche Geräte mit
einer Leistung bis zu 35 kW (Abgasleitung D 80)
bzw. 65 kW (Abgasleitung D 110) raumluftunab-
hängig installiert werden. Der Förderdruck der
Feuerstätte ab 90 Pa wird von den bekannten
Geräten erfüllt. Ein Berechnungsnachweis nach
DIN EN 13384 weist in abweichenden Fällen die
richtige Dimensionierung nach.

Reinigungs- und Prüföffnungen

Reinigungs- und Prüföffnungen für das Schorn-
steinfegerhandwerk sind in DIN V18160 behan-
delt. Die untere Reinigungsöffnung des
Deckenanschlusselements erlaubt es, bis 15 m
Länge der senkrechten Abgasleitung auf eine
zusätzliche Reinigungs- und Prüföffnung zu ver-
zichten. Ebenso kann die Überprüfung von der
Mündung her entfallen. Aufwendige und
kostenintensive Sicherheitseinrichtungen sind
nicht notwendig.

Abstände zu brennbaren Bauteilen

Mit UNIFIX sind hier keine besonderen Abstände
zu brennbaren Bauteilen einzuhalten. DIN V18160
erlaubt es aufgrund der geringen Abgastempera-
turen und der Hinterlüftung, UNIFIX-Elemente
direkt an Bauteile mit oder aus brennbaren Bau-
stoffen angrenzen zu lassen.

Die Schneesicherung über Dach …

In schneereichen Regionen ist bitte darauf zu ach-
ten, dass die Dachdurchführung gegen extreme
Schneemassen und Schneelawinen zu sichern ist.
Wir empfehlen, einen Schneeteiler oberhalb der
koaxialen Dachdurchführungen anzubringen.
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4 UNIFIX Schachtsystem: Bauteilübersicht

Bauteilübersicht

Der Schacht besteht aus
folgenden Bauteilen:

� Wetterhaube

� Dachdurchführung

� Schrägdachpfanne 25–45o

oder Flachdachkragen

� Ankerplatte (ausgenommen
UNIFIX 165 Abgasleitung D110)

� Halteschelle

� Abstandshalter PP

� Schachtelement mit
PPs-Abgasleitung D 80 oder D110

� Deckenanschlusselement

	 Revisionsöffnung
für Abgas und Zuluft

Durchmesser der
Deckendurchbrüche


 Kernbohrung min.
Ø170 mm bei Ausführung mit
Abgasleitung D 80
Ø200 mm bei Ausführung mit
Abgasleitung D 110

� Aussparung
min. 280 x 280 mm (UNIFIX 165)
bzw. 340 x 340 mm (UNIFIX 210)

Letztes Element
bei der Montage
an die Dachneigung
anpassen

Dachgeschoss
ausgebaut

Obergeschoss

Erdgeschoss

Keller

Geländeoberfläche




�

�

Abgasaustritt

Eintritt
Verbrennungsluft

Abgas

Zuluft

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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5UNIFIX Schachtsystem: Bauteilübersicht

Bauteilübersicht

Dachdurch-
führungsrohr

PPs Rohr
D 80 /
D 110

Wetter-
haube

590/1100

430

Ø135

Ø125

590/1100

430

Ø160

Ø175

UNIFIX 165/210 Schachtelement

UNIFIX Grundpaket bestehend aus: 

(1) Dachdurchführung

(2) Schrägdachpfanne 25-45O

oder Flachdachkragen

(3) Ankerplatte (ausgenommen UNIFIX 165
Abgasleitung D110)

(4) Deckenanschlusselement

(1)

300300

500

165

240

Innenmaß

240

500

PPs Rohr
D 80/110

Abstand-
halter

Schacht-
element

210
Innenmaß

U
N

IF
IX

U
N

IF
IX

Isolier-
schale

Blende

Decken-
durchführung

Anschluss-T-Stück

Revisionsdeckel
für Abgas und
Zuluft

300

Isolierschale:
 Ø163 bzw. Ø193

Ø125/150
Ø80/110

240

500

500

Ø160

600

700

Ø125

Ø160

250

250
250

Ø125

200
200

250

(2)

(3)

(4)
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6 UNIFIX Schachtsystem: Montageschritte

6. Montage des 
Anschluss-T-Stücks 

1. Montage der
Deckendurchführung

3. Schachtmontage 
im Dachbereich

UNIFIX-
Schachtelement

Decken-
durchführung

Verbindungsflächen
mit Systemkleber
einstreichen

Verbindungsflächen
mit Systemkleber
einstreichen

2. Montage der Schacht-
elemente 

4. Montage der Abgaslei-
tung

5. Montage der Dachdurch-
führung und der Schräg-
dachpfanne 

Dachsparre

2–3 cm

Halteschelle

Dachlatte

UNIFIX Element
2–3 cm über Dachlatte
schräg abschneiden

Ankerplatte
(ausgenommen
UNIFIX 165 Abgas-
leitung D110)

Isolier-
schale

Blende

Decken-
durchführung

Aussparung in der Decke vorsehen:
Ø180 mm (Abgasleitung D 80)
Ø200 mm (Abgasleitung D110)

Massive
Geschossdecke
über dem
Wärmeerzeuger

Blech-
schraube

Anschluss-T-Stück

Revisionsdeckel

Anschluss-T-Stück
in Flucht zum
Wärmeerzeuger
ausrichten

Abgas-
leitung

UNIFIX
Schachtelement

Decken-
durchführung

Abgasleitung PPs

Abgasleitung ggf. mit
Gleitmittel einstreichen

Abstandshalter
alle 1 Meter aufstecken,
Krümmung nach oben

Abgasleitung in den
Schacht absenken

Muffen der
Abgasleitung
müssen nach
oben zeigen!

Schrägdach-
pfanne mit
Bleieinfassung

Gleitschuh

Abgasleitung PPs

Die letzte Muffe
liegt in Höhe des
Außenschachtes

Dachdurch-
führungsrohr

Wetter-
haube

3–5 cm

Montageschritte
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7UNIFIX Schachtsystem: Montageschritte / Technische Daten

■ Bevor die Geschossdecken mit
Estrich verfüllt werden, ist auch
an UNIFIX ein Randstreifen zu
setzen.

■ Die Oberfläche von UNIFIX kann
beliebig veredelt werden. Material-
bedingt können Putz, Gipskar-
ton oder Fliesen direkt auf den
Schacht aufgetragen werden.

Wichtige Schritte nach beendeter Montage

■ Bei Berührung mit anderen
Bauteilen sind die erforderli-
chen Dehnfugen zu beachten.

■ Der Zulassungsaufkleber ist im
Bereich des Deckenanschluss-
elements gut leserlich anzu-
bringen.

■ Die Montageunterlagen sowie
der Zulassungsbescheid und das
Prüfzeugnis sind dem/der Bezirks-
schornsteinfegermeister/in zur
Verfügung zu stellen.

Technische Daten

UNIFIX 165 UNIFIX 210
Material dampfgehärteter Porenbeton mit integrierter 

Kunststoffleitung PP schwer entflammbar

Außenabmessungen 240 x 240 mm 300 x 300 mm

Querschnitt Ø 165 mm Ø 210 mm 
inkl. Abgasleitung D 80 od. D 110 inkl. Abgasleitung D 110

Höhe 500 mm 500 mm

Gewicht pro Stück 9,6 kg 14,7 kg

Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten 90 Minuten

Rohdichteklasse ~ 0,45 – 0,5 kg/dm3

Betriebsweise Wärmeerzeuger ■ Abgastemperaturen bis max. 120 °C
■ für Öl- und Gasbetrieb
■ Abgasführung im Über- und Unterdruck

Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit 0,12 W/(mK)

Systemkleber

UNIFIX-Element

Lieferform Eimer à 3 kg oder Sack à 14,5 kg

Benötigte Wassermenge für 3 kg 1 l

Verarbeitungstemperatur +5°C bis +25°C

Haltbarkeit 6 Monate, geschlossen u. trocken

Lagertemperatur nicht unter 5°C

Klebeflächen trocken, sauber und fettfrei

Aushärtung 12 h
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überreicht durch:

Skoberne 
Schornsteinsysteme GmbH
Ostendstraße 1
64319 Pfungstadt
Telefon (06157) 80700
Telefax (06157) 82671
E-Mail: info@skoberne.de
www.skoberne.de

Technische Änderungen vorbehalten
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